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ABSTRAK 
Kebutuhan listrik dalam kegiatan belajar mengajar merupakan 
hal yang penting, terutama dalam jenjang pendidikan tinggi. Tahun lalu, 
pembayaran listrik di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) 
mencapai angka Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). 
Meningkatnya biaya pembayaran listrik ini disebabkan oleh pemborosan 
beberapa fasilitas yang ruang kelas seperti lampu, AC, komputer dan 
proyektor. Pengaturan sistem kelistrikan di ruang kelas yang ada di ITS 
masih  dikendalikan oleh perseorangan, belum dikontrol secara terpusat 
melalui bagian pengajaran.  
Sistem kontrol peralatan listrik smart class yang dikendalikan 
secara terpusat dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas 
manajemen penggunaan energi listrik di kampus ITS. Sistem ini 
merupakan sebuah sistem smart class dimana semua kontrol peralatan 
listrik pada ruang kelas dapat dipantau melalui suatu sistem di ruang 
pengajaran yang terintegrasi dengan web. Pengiriman komunikasi data 
dari ruang kelas  ke bagian pengajaran akan menggunakan power line 
carrier. Power Line Carrier mengirimkan data komunikasi dengan 
menumpangkan frekuensi komunikasi diatas frekuensi standar tegangan. 
Hasil pengujian keseluruhan sistem didapatkan persentase 
keberhasilan sistem sebesar 97%. Kegagalan sistem terjadi karena 
adanya kesalahan data pada slave. Kegagalan sistem dapat diatasi 
dengan melakukan kontrol melalui web. 
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ABSTRACT 
Electricity is needs in any school activity, especially on college.  
Last year, the electricity’s payment of Institute Technology Sepuluh 
November (ITS) reached Rp6.000.000.000 (six billion rupiah). The 
rising cost of electricity is due to some wastage facilities in classroom 
such as lamps, AC, computers and projectors. The electricity settings in 
ITS’s classroom still being remote guided by an individual, not 
centralized remote guided through the teaching departement. 
Electrical solution system smart class centralized remote guided 
being a solution to develop effectiveness of management electrical 
energy use on ITS.This system is a smart calss system which all the 
control of electrical equipment in classrom can be monitored through 
the web that integrated by web in teaching departement. The delivery of 
data communications from classroom to teaching departement will 
using power line carrier. Power Line Carrier transmit communication 
data by laying the frequency of communication above the standard 
voltage frequency. 
The result of overall system test obtained a percentage of system 
success in number 97%. System failure occurs due to a data error in the 
slave. System failure can be overcome by controlling over the web. 
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 BAB I PENDAHULUAN 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan merupakan hal yang pasti terjadi dalam suatu 
kehidupan, termasuk dalam sistem belajar mengajar. Dalam 
perkembangannya, sistem beljar mengjar tidak hanya disampaikan 
secara lisan dan tulisan secara langsung (melalui papan tulis). Kini, 
sistem belajar mengajar telah berkembang menjadi menggunakan 
peralatan elektronik, terutama di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.  
Saat ini tak jarang kita temui alat elektronik penunjang seperti, 
AC, kipas angin, proyektor dan komputer di dalam ruang kelas yang ada 
di perguruan tinggi, salah satunya di Intitut Teknologi Sepuluh 
November Surabaya (ITS). ITS merupakan salah satu intitusi perguruan 
tinggi yang memiliki lebih dari 4000 mahasiswa di dalamnya serta 
berbagai fasilitas-fasilitas pendidikan, seperti ruang kelas, laboratorium, 
lapangan olahraga, kantin dan lain-lain. Dalam melaksanakan berbagai 
kegiatan belajar mengajar di ITS, tidak dapat terlepas dari penggunaan 
alat-alat elektronik. Hal ini kemudian berpengaruh pada peningkatan 
kebutuhan listrik di lingkungan kampus ITS.  
Peningkatan kebutuhan energi listrik di kampus ITS terasa jika 
kita membicarakan tentang besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk 
menunjang kebutuhan listrik tersebut. Peningkatan ini tersa mana kali 
ITS harus membayarkan uang kebutuhan listrik sebesar kurang lebih 
Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah) di akhir tahun lalu. Hal ini 
berarti, pada setiap bulannya, kurang lebih Rp500.000.000 (lima ratus 
juta rupiah) harus dikeluarkan oleh ITS untuk membayar kebutuhan 
listrik di ITS. Sebagai kampus yang menerapkan sistem ecocampus, 
tentu saja hal ini sangat bertolak belakang dengan visi dan misi ITS. 
Pembengkakan biaya kebutuhan listrik di ITS tentu saja bukan 
tanpa alasan. Pemborosan listrik yang terjadi biasanya merupakan buah 
dari ketidakpedulian masyarakat kampus ITS terhadap lingkungannya. 
Hal ini dapat terlihat saat berakhirnya kelas, tidak ada yang peduli untuk 
mematikan beberapa fasilitas elektronik seperti lampu, proyektor, 
komputer dan AC. Dapat diktahui bahwa, kontrol peralatan elektronik 
terseut masih dikendalikan oleh dosen dan mahasiswa yang 
bersangkutan. Artinya, dalam penggaturan sistem kelistrikan (terutama 
di ruang kelas) yang ada di ITS masih dikendalikan oleh perseorangan, 
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bukan terpusat. Pengendalian sistem kelistrikan secara perseorangan ini 
rentan terhadap human error seperti lupa dan kurangnya rasa peduli. 
Tentu saja, pola pengelolaan manajamen kelistrikan seperti ni dapat 
mengyebabkan inefsiensi baik secara sumber daya maupun biaya.  
Melihat hal tersebut maka perlu dikembangkan suatu sistem 
kontrol penggunaan sumber daya kelas secara terpusat melalui  
pengajaran. Salah satu sistem yang dapat digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut ialah sistem kontrol secara terpusat Smart Class . 
Melalui sistem Smart Class dapat dilakukan pengelolaan manajemen 
penggunaan sumber daya kelas. Sehingga dapat menekan besarnya 
penggunaan energi listrik pada sektor menengah. Oleh karena itu, pada 
tugas akhir ini dirancang suatu Sistem Kontrol Peralatan Listrik Pada 
Desain Prototipe Smart Class Dengan Power Line Carrier berdasarkan 
jadwal dengan komunikasi Power Line Carrier. Dengan adanya sistem 
kontrol secara terpusat pada Smart Class dapat memudahkan melakukan 
kontrol peralatan listrik pada ruang kelas. Sehingga dapat 
memaksimalkan manajemen energi listrik yang ada pada ruang kelas. 
1.2 Permasalahan 
Pembayaran sumber daya listrik di lingkungan kampus ITS dapat 
mencapai angka ratusan juta tiap bulannya. Hal ini terjadi karena adanya 
pemborosan pada fasilitas belajar mengajar, terutama di ruang kelas. 
Kontrol sistem listrik yang masih bersifat perseorangan dan kurangnya 
rasa peduli mahasiswa terhadap pemakian listrik yang sudah tdak 
digunakan, menjadi faktor utama membengkaknya kebutuhan listrik di 
lingkungan kampus ITS. Berdasarkan permasalahan ini, saya memiliki 
solusi untuk membuat suatu Sistem Kontrol Peralatan Listrik Pada 
Desain Prototipe Smart Class Dengan Power Line Carrier. Dengan 
adanya alat ini, diharapkan adanya peningkatan manajemen penggunaan 
energi listrik pada ruang kelas.  
1.3 Tujuan 
Tujuan kami menuliskan Tugas Akhir ini adalah : 
1. Membuat sebuah desain prototipe Sistem Kontrol Peralatan 
Listrik Pada Desain Prototipe Smart Class yang di kontrol secara 
terpusat melalui pengajaran. 
2. Melalui sistem instalasi Smart Class dapat dilakukan monitoring 
daya dan menejemen penggunaan ruang kelas dengan baik. 
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3. Dapat dijadikan sebagai solusi untuk meningkatkan manajemen 
penggunaan energi listrik dikampus ITS. 
1.4 Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam Tugas Akhir ini diantaranya adalah: 
1. Kontrol peralatan bekerja pada jaringan satu phasa yang sama. 
2. Komunikasi data dari master slave menggunakan Power Line  
Carier. 
3. Sumber daya kelas yang dimaksud dalam buku ini adalah sumber 
daya energi listrik pada ruang kelas. 
4. Jumlah kelas yang dikontrol sebanyak 1 kelas. 
5. Kontrol pada AC sebatas ON/OFF. 
1.5 Metodologi Penelitian 
Dalam pelaksanaan pembuatan Tugas Akhir yang berupa Sistem 
Kontrol Peralatan Listrik Pada Desain Prototipe Smart Class Dengan 
Power Line Carrier, ada beberapa kegiatan yang dapat diuraikan 
sebagai berikut: 
1. Studi Pustaka dan Survei Data Awal: 
Pengumpulan bahan-bahan pustaka dilakukan dengan pencarian 
data, bahan, serta literatur. Dari beberapa artikel yang didapatkan, 
memunculkan sebuah inovasi yaitu mengontrol peralatan listrik pada 
ruang kelas secara terpusat, serta membuat sistem instalasi pada smart 
class. Studi pustaka dilakukan melalui dua hal baik yang dilakukan 
melalui perpustakaan maupun pencarian melalui internet yang dapat 
memperdalam materi, pembuatan program dan penyusunan laporan 
Tugas Akhir ini.  
2. Perencanaan dan Pembuatan Software:  
Pada perencanaan dan puatan software akan dilakukan 
pembuatan program pada mikrokontroler ATmega 2560 untuk 
melakukan kontrol pada sistem instalasi listrik Smart Class.  
3. Uji Coba dan Analisis Data:  
Pengujian alat dilakukan untuk memastikan kinerja alat dan 
sistem yang telah dibuat dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. 
Tahapan pengujian alat dapat menjadi tolok ukur keberhasilan alat. 




a. Komunikasi antara bagian master dan slave. 
b. Integrasi antara mikrokontroler ATmega2560 dengan Solid State 
Relay, Driver Lampu, Sensor Arus, Sensor Pir dan Power Line 
Carrier.  
c. Keberhasilan alat dalam melakukan kontrol peralatan listrik yang 
terintegrasi secara terpusat pada sistem smart class. 
d. Penyusunan Laporan:  
Setelah membuat alat semuanya terselesaikan dengan baik dan 
benar sesuai harapan, mahasiswa dituntut utuk membuat sebuah buku 
laporan sebagai bukti dari hasil yang telah dicapai selama ini. Dengan 
disusunnya buku laporan ini diharapkan dapat memberikan wawasan 
dan ilmu pengetahuan yang cukup luas kepada mahasiswa lain yang 
membacanya, sehingga dapat dijadikan acuan dan motivasi untuk 
mengembangkan kreativitas dalam membuat karya. 
4. Kesimpulan 
Kesimpulan diambil setelah melakukan analisa dari pengambilan 
data yang telah dilakukan. Penarikan kesimpulan digunakan untuk 
melihat hasil akhir dari kinerja alat yang telah dibuat. Dengan penarikan 
kesimpulan kemudian dapat memberikan saran untuk pengembangan 
Tugas Akhir yang kemudian dapat digunakan untuk refrensi. 
1.6 Sistematika Laporan 
Pembahasan Tugas Akhir ini akan dibagi menjadi lima Bab 
dengan sistematika sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan 
Bab ini meliputi latar belakang, permasalahan, tujuan 
penelitian, metodologi penelitian, sistematika laporan, 
dan relevansi. 
Bab II Teori Dasar  
Pada bab ini menjelaskan mengenai penelitian 
terdahulu, konsep dari power line carier,  sensor pir, 
driver lampu, mikrokontroler ATmega 2560, solid 
state relay, sensor arus  dan power supply. 
Bab III Perancangan Sistem 
Pada bab ini membahas mengenai desain dan 
perancangan alat yang digunakan dalam Sistem 
Kontrol Peralatan Listrik Pada Desain Prototipe Smart 
Class Dengan Power Line Carrier. 
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Bab IV Simulasi, Implementasi dan Analisis Sistem 
Pada bab ini membahas hasil simulasi dan 
implementasi serta analisis dari hasil pembuatan alat 
Sistem Kontrol Peralatan Listrik Pada Desain 
Prototipe Smart Class Dengan Power Line Carrier 
Bab V Penutup 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil 
pembahasan yang telah diperoleh. 
 
1.7 Relevansi 
Dengan adanya Tugas Akhir ini diharapkan dapat dijadikan 
sebagai solusi untuk meningkatkan manajemen sumber daya kelas 
sehingga dapat meningkatkan efisiensi pengunaan energi listrik pada 
ruang kelas. Adanya sistem kontrol secara terpusat smart class akan 
mempermudah dalam melakukan kontrol peralatan listrik pada ruang 
kelas. Selain itu melalui sistem ini dapat mengurangi terjadinya 
pemborosan listrik ruang kelas yang mana peralatan listriknya tetap 
menyala meskipun tidak digunakan. Serta diharapkan dapat dijadikan 
referensi untuk di implementasikan dalam suatu ruangan instansi 






























































2 BAB II TEORI DASAR 
TEORI DASAR 
 
2.1 Penelitian Terdahulu 
Pada penelitian sebelumnya ada dua metode yang pernah 
diusulkan untuk menyelesaikan masalah mengenai mengontrol peralatan 
listrik diruang kelas. Di antaranya adalah menggunakan mikrokontroler 
ATMega8535 untuk memberikan perintah kondisi peralatan listrik. 
Untuk komunikasi data menggunakan Wireless Zigbee yang dapat 
dikomunikasikan dengan jarak maksimal 5 meter. Data komunikasi 
tersebut disimpan pada rangkaian penyimpanan dan sewaktu-waktu 
dapat diambil oleh petugas melalui Android Smartphone menggunakan 
komunikasi wifi. Hasil yang dicapai terdapat kekurangan, yaitu 
pengiriman data antara master dan slave belum maksimal. Pengujiaan 
jarak ditempat terbuka menghasilkan jarak maksimum ± 5  meter. Jarak 
ini masih kurang apabila diterapkan pada kondisi yang sebenarnya. [3] 
Selain itu, metode yang pernah diuji yaitu dengan  sistem deteksi 
orang dalam ruang kelas untuk mengatur nyala lampu melalui media 
komunikasi RS232. Sistem  ini  dirancang  agar  dapat mendeteksi 
keberadaan orang dalam ruang kelas sehingga dapat mengatur tingkat 
kecerahan dari nyala lampu diruang kelas. Hasil dari pengujian berupa 
nyala atau redup lampu pada ruang kelas, kondisi ini masih kurang 
apabila digunakan untuk mengontrol ruang kelas dikarenakan peralatan 
listrik diruang kelas tidak hanya lampu. Terdapat peralatan lain seperti 
pendingin ruangan dan proyektor yang juga harus dikontrol. [4] 
Pada Tugas Akhir ini akan dilakukan perancangan sistem 
instalasi listrik pada ruang kelas dengan menggunakan media 
komunikasi power line carrier. Perbedaan terdapat pada media 
komunikasi dan proses akuisisi data. Media komunikasi menggunakan 
power line carrier, proses transmisi data dari master ke slave 
menggunakan media kabel listrik 220 VAC. Dengan adanya web server 
pada bagian master, maka dapat melakukan input jadwal perkuliahan 
yang nantinya semua peralatan listrik didalam kelas akan menyesuaikan 
dengan jadwal perkuliahan. Hasil yang diharapkan dari metode ini 
adalah dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi listrik sehingga 
dapat menekan penggunaan peralatan listrik yang terbuang percuma. 
 
8 
2.2 Mikrokontroler  ATmega 2560 
Pada pembuatan alat ini digunakan mikrokontroler ATmega 2560 
untuk mengolah data yang ada. Modul ini memiliki 4 digital input dan 
output. Dimana 14 pin digunakan untuk PWM output dan 16 pin 
digunakan sebagai analog input, 4 pin untuk UART, 16MHz osilator 
kristal, kneksi USB, power jack ICSP header, dan tombol reset. Modul 
ini memiliki segala yang dibutuhkan untuk memprogram mikrokontroler 
seperti kabel USB dan catu daya melalui adaptor ataupun baterai. Semua 
ini diberikan untuk mendukung pemakaian mikrokontroler Atmega 
2560, hanya terhubung ke komputer dengan kabel USB atau listrik 
dengan adaptor dari AC ke DC atau batterai untuk memulai pemakaian. 
Chip ATmega2560 pada Arduino Mega 2560 memiliki memori 256 KB, 
dengan 8 KB dari memori tersebut telah digunakan untuk bootloader. 
Jumlah SRAM 8 KB, dan EEPROM 4 KB yang dapat di baca-tulis 
dengan menggunakan EEPROM library saat melakukan pemrograman 
[1]. Pada Gambar 2.1 menunjukkan skematik mikrokontroler ATmega 
2560. 




Gambar 2.2 Board Mikrokontroler ATmega 2560 
 
Spesifikasi: 
 Mikrokontroler   : ATmega2560 
 Operating Voltage   : 5V 
 Input Voltage (recommended) : 7-12 V 
 Input Voltage (limits)  : 6-20 V 
 Digital I/O Pins   : 54 (15 PWM  output) 
 Analog Input Pins   : 16 
 DC Current for I/O pin  : 40mA 
 DC Current  for 3.3 V pin  : 50mA 
 Flash Memory   : 256 KB  
 SRAM    : 8 KB 
 EEPROM    : 4 KB 
 Clock Speed   : 16 MHz 
Terdapat sejumlah 54 buah digital I/O pin (15 pin diantaranya 
adalah PWM), 16 pin analog input, 4 pin UART (serial port 
hardware).Board ATmega 2560 dapat dilihat pada Gambar 2.2. Arduino 
Mega 2560 dilengkapi dengan sebuah oscillator 16 Mhz, sebuah port 
USB, power jack DC, ICSP header, dan tombol reset. Pada board 
Arduino Mega 2560 telah dilengkapi dengan polyfuse yang dapat direset 
untuk melindungi port USB computer atau laptop dari korsleting atau 
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arus berlebih. Dengan menggunakan fungsi pinMode(pin), 
digitalWrite(pin) dan digitalRead(pin) mikrokontroler dapat melakukan 
pembacaan dan penulisan nilai digital pin. Pin-pin tersebut bekerja pada 
tegangan 5V dan setiap pin dapat menyediakan atau menerima arus 
sebesar 20mA dengan  tahanan pull-up sekitar 20-50k ohm (secara 
default dalam posisi disconnect). Beberapa pin memiliki fungsi khusus : 
 Serial, memiliki 4 serial yang masing-masing terdiri dari 2 pin. 
Serial 0 : pin 0 (RX) dan pin 1 (TX). Serial 1 : pin 19 (RX) dan pin 
18 (TX). Serial 2 : pin 17 (RX) dan pin 16 (TX). Serial 3 : pin 15 
(RX) dan pin 14 (TX). RX digunakan untuk menerima dan TX 
untuk transmit data serial TTL. Pin 0 dan pin 1 adalah pin yang 
digunakan oleh chip USB-to-TTL ATmega16U2.   
 External Interrups, yaitu pin 2 (untuk interrupt 0), pin 3 (interrupt 
1), pin 18 (interrupt 5), pin 19 (interrupt 4), pin 20 (interrupt 3),  
dan pin 21 (interrupt 2). Dengan demikian Arduino Mega 2560 
memiliki jumlah interrupt yang cukup melimpah : 6 buah. Gunakan 
fungsi attachInterrupt() untuk mengatur interrupt tersebut. 
 PWM: Pin 2 hingga 13 dan 44 hingga 46, yang menyediakan 
output PWM 8-bit dengan menggunakan fungsi analogWrite(). 
 SPI : Pin 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), dan 53 (SS) 
mendukung komunikasi SPI dengan menggunakan SPI library. 
 LED : Pin 13. Pada pin 13 terhubung built-in led yang 
dikendalikan oleh digital pin no 13. Set HIGH untuk menyalakan 
led, LOW untuk memadamkannya. 
 TWI : Pin 20 (SDA) dan pin 21 (SCL) yang mendukung 
komunikasi TWI dengan menggunakan Wire library. 
2.3 Power Line Carier (PLC) 
PLC (Power Line Carrier) adalah suatu sistem yang 
memanfaatkan jaringan listrik sebagai media komunikasi sebagai pusat 
kontrol. PLC bekerja dengan menempatkan sinyal analog di atas standar 
frekuensi yang lebih tinggi agar dapat digunakan untuk transmisi dan 
frekuensi radio (RF) yang dikirimkan melalui tegangan oleh pemancar 
dan didemodulasi penerima. Semua jalur komunikasi melalui kabel 
beroperasi dengan menyesuaikan sinyal carrier yang termodulasi pada 
sistem kabel. Berbagai jenis komunikasi melalui kabel menggunakan 
pita frekuensi yang berbeda, tergantung pada karakteristik sinyal 
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transmisi kabel daya yang digunakan. Komunikasi melalui kabel yang 
beroperasi dengan modulasi dalam gelombang pembawa antara 20 dan 
200 kHz [6]. 
2.3.1  Modulasi dan Demodulasi 
Pada dasarnya, PLC (Power Line Carrier) bekerja dengan 
menempatkan sinyal analog di atas standar frekuensi tegangan 50Hz 
atau 60Hz, dalam hal ini berarti frekuensi yang digunakan untuk 
transmisi data lebih tinggi. Sehingga PLC dapat menggunakan sinyal 
frkuensi radio (RF) yang dikirimkan melalui tegangan bolak balik (AC) 
[2]. Frekuensi ini dimodulasi oleh pemancar atau bagian pengirim dan 
didemodulasi dibagian penerima. 
Teknik modulasi sinyal diterapkan disisi modulator dan 
demodulator. Modulasi diperlukan untuk mengubah data digital ke 
bentuk analog sehingga sinyal dapat disalurankan menlalui saluran 
transmisi. Pada bagian sisi yang lain (penerima) digunakan demodulator 
yang berfungsi untuk mengibah sinyal analog menjadi data digital [2]. 
Diagram blok sistem komunikasi PLC dapat dilihat pada Gambar 2.3. 
Gambar 2.3 Diagram Blok Sistem Komunikasi PLC 
2.3.2 Frequency Shift Keying 
FSK atau Frequency Shift Keying adalah suatu teknik dalam 
modulasi dan demodulasi. FSK menerapkan frekuensi sinyal pembawa 
yang bervariasi untuk merepresentasikan biner 1 dan 0. Sistem FSK 
bekerja half-duplex dengan menggunakan 8 saluran komunikasi yang 
memungkinkan implementasi 4 baudrate (600Hz, 1.2KHz, 2.4KHz dan 
4.8KHz) [2]. Dengan menggunakan teknik FSK untuk mencapai 
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kecepatan data tinggi tidak dianjurkan, karena nilai kecepatan data 
(baudrates) adalah linear dengan nilai peningkatan bandwidth [6]. Board 









Gambar 2.4 Board  PLC 
2.4 Solid State Relay 
Solid state relay (SSR) adalah sebuah saklar elektronik yang 
tidak memiliki bagian yang bergerak. Solid state relay menggunakan 
kontaktor berupa komponen aktif seperti TRIAC, sehingga solid state 
relay dapat dikendalikan dengan tegangan rendah dan dan dapat 
digunakan untuk mengendalikan tegangan AC dengan voltase besar. 
Solid state relay (SSR) ini dibangun dengan isolator sebuah MOC 3041 
untuk memisahkan bagian input dan bagian saklar. Pada Tugas Akhir ini 
dibuat SSR dengan jenis optocoupler SSR dimana sinyal kontrol 
diterapkan pada sebuah sumber cahaya atau inframerah. Outputnya 
kemudian digunakan untuk  memicu yang TRIAC sehingga mengalirkan 











Gambar 2.5 MOC 3041 
 
Driver TRIAC yang digunakan dalam rangkaian SSR ini adalah 
MOC 3041. Driver ini menjembatani sinyal triger yang berasal dari 




4. Main Terminal 
5. NC 
6. Main Terminal 
13 
beban yang memiliki tegangan dan arus yang relatif tinggi. Skema MOC 
3041 dapat dilihat pada Gambar 2.5. 
Prinsip kerja dari SSR adalah ketika sinyal low maka photodioda 
dalam MOC 3041 akan memancarkan cahaya sehingga arus dari beban 
dapat mengalir melalui main terminal dikaki 4 yang kemudian akan 
mentriger kaki gate TRIAC. Kemudian TRIAC dalam kondisi ON 
sehingga dapat mengalirkan arus pada beban. Rangkaian SSR dapat 













Gambar 2.6  Rangkaian SSR 
2.5 Optocoupler  
Optocoupler adalah komponen elektronika yang berfungsi 
sebagai penghubung berdasarkan cahaya optik. Pada dasarnya 
Optocoupler terdiri dari 2 bagian utama yaitu Transmitter yang 
berfungsi sebagai pengirim cahaya optik dan Receiver yang berfungsi 
sebagai pendeteksi sumber cahaya. Masing-masing bagian Optocoupler 
(Transmitter dan Receiver) tidak memiliki hubungan konduktif 
rangkaian secara langsung tetapi dibuat sedemikian rupa dalam satu 
kemasan komponen. Rangkaian dalam optocoupler dapat dilihat pada 
Gambar 2.7. 
LED inframerah merupakan komponen elektronika yang 
memancarkan cahaya inframerah dengan konsumsi daya sangat kecil. 
Jika diberi prasikap maju, LED infra merah yang terdapat pada 
optocoupler akan mengeluarkan panjang gelombang sekitar 0,9 
mikrometer. Phototransistor memiliki sambungan kolektor–basis yang 
besar dengan cahaya infra merah, karena cahaya ini dapat 
membangkitkan pasangan lubang elektron. Dengan diberi prasikap 




Phototransistor memiliki bahan utama yaitu germanium atau silikon 
yang sama dengan bahan pembuat transistor. Tipe phototransistor juga 
sama dengan transistor pada umumnya yaitu PNP dan NPN. Perbedaan 
transistor dengan phototransistor hanya terletak pada rumahnya yang 
memungkinkan cahaya infra merah mengaktifkan daerah basis, 

















Gambar 2.8 Sistem Kerja Optocoupler 
 
Berdasarkan Gambar 2.8 dapat dijelaskan bahwa arus listrik yang 
mengalir melalui IR LED akan menyebabkan IR LED memancarkan 
sinyal cahaya Infra merahnya. Intensitas Cahaya tergantung pada jumlah 
arus listrik yang mengalir pada IR LED tersebut. Kelebihan Cahaya 
Inframerah adalah pada ketahanannya yang lebih baik jika dibandingkan 
dengan Cahaya yang tampak. Cahaya Infra Merah tidak dapat dilihat 
dengan mata telanjang. Cahaya Infra Merah yang dipancarkan tersebut 
akan dideteksi oleh Phototransistor dan menyebabkan terjadinya 
hubungan atau Switch ON pada Phototransistor. Prinsip kerja 
Phototransistor hampir sama dengan Transistor Bipolar biasa, yang 
membedakan adalah terminal basis (base) Phototransistor merupakan 
penerima yang peka terhadap cahaya. 
2.6 TRIAC 
Triac merupakan suatu semikonduktor tegangan ac yang dapat 
dipicu hingga terkonduksi ketika suatu sinyal arus rendah dialirkan pada 
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gatenya. Tidak seperti SCR (silicon controlled rectifier), triac dapat 
dipicu pada siklus positif dan siklus negatif saat turnon. Triac dapat 
dianggap sebagai dua buah SCR yang tersambung antiparalel yang 











Gambar 2.9 Simbol TRIAC 
 
Triac dirancang sebagai suatu alat yang serbaguna dan ekonomis 
untuk pengendalian tegangan ac secara teliti. Ini memiliki beberapa 
keuntungan daripada switching rnekanik yang konvensional. Pada saat 
turn-on atau turn-off, triac tidak mengalami ledakan atau bunga api tidak 
seperti switching mekanik. Switching triac sangat cepat dibandingkan 
dengan relay konvensional, sehingga memberikan kontrol yang lebih 
akurat. Triac dapat dipicu dengan tegangan dc, tegangan ac, tegangan ac 
yang disearahkan, atau tegangan pulsa. Karena hanya membutuhkan 
arus yang rendah untuk pemicuan triac. Simbol TRIAC dapat dilihat 
pada Gambar 2.9. 
2.7 Sensor Gerak Passive Infrared Receiver (PIR) 
Sensor gerak PIR (Passive Infrared Receiver) adalah sensor 
inframerah pendeteksi pergerakan manusia. Sensor PIR merupakan 
sensor berbasiskan infrared akan tetapi tidak sama dengan sensor 
infrared kebanyakan yang terdiri dri IR LED dan phototransistor. Sensor 
PIR tidak memancarkan apapun seperti IR LED. PIR hanya merespon 
energy dari pancaran sinar inframerah pasif yang dimiliki oleh setiap 
benda yang terdeteksi. Sensor PIR ini mendeteksi perubahan dari sinar 
inframerah yang terjadi ketika ada pergerakan oleh seseorang atau suatu 
objek yang memiliki suhu atau temperatur yang berbeda dari lingkungan 
sekitarnya [3]. 
Sensor PIR ini mendeteksi perubahan dari sinar inframerah yang 
terjadi ketika ada pergerakan oleh seseorang atau suatu objek yang 
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memiliki suhu atau temperatur yang berbeda dari lingkungan 
disekitarnya. Sensor PIR bekerja dengan menangkap energi panas yang 
dihasilkan dari pancaran sinar inframerah pasif yang dimiliki setiap 
benda dengan suhu benda diatas nol mutlak.  Alur kerja sensor PIR 











Gambar 2.10 Alur Kerja Sensor PIR 
 
Seperti tubuh manusia yang memiliki suhu tubuh kira-kira 30 
derajat celcius, yang merupakan suhu panas yang khas yang terdapat 
pada lingkungan. Pancaran sinar inframerah inilah yang kemudian 
ditangkap oleh Pyroelectric sensor. Ketika manusia berada di depan 
sensor PIR dengan kondisi diam, maka sensor PIR akan menghitung 
panjang gelombang yang dihasilkan oleh tubuh manusia tersebut. 
Panjang gelombang yang konstan ini menyebabkan energi panas yang 
dihasilkan dapat digambarkan hampir sama pada kondisi lingkungan 
disekitarnya. Ketika manusia itu melakukan gerakan, maka tubuh 
manusia itu akan menghasilkam pancaran sinar inframerah pasif dengan 
panjang gelombang yang bervariasi sehingga menghasilkan panas 
berbeda yang menyebabkan sensor merespon dengan cara menghasilkan 
arus pada material pyroelectric dengan besaran yang berbeda beda, 
karena besaran yang berbeda inilah komparator menghasilkan output 







Gambar 2.11 Sensor  PIR 
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2.8 Sensor Arus CT (Current Transformer) 
Current Transformer atau CT adalah perangkat berupa 
transformator yang dapat digunakan untuk mendeteksi arus yang 
mengaliri suatu penghantar dan mentransformasikannya menjadi arus 
yang lebih kecil. Rasio keluaran pada sisi sekunder dan sisi primer  
sebanding dengan jumlah belitannya. 
Dalam proses induksi, arus listrik yang melalui kawat sisi primer 
akan menghasilkan sebuah medan magnet pada inti ferrite CT sensor. 
Kawat pada sisi sekunder yang mengelilingi inti tersebut menghasilkan 
arus listrik kecil yang proporsional. Dalam penggunaan sensor CT dapat 
dilakukan penambahan sebuah resistor (Burden Resistor) yang akan 
menghasilkan keluaran berupa tegangan yang dapat diukur oleh 











Gambar 2.12 Current Transformer 
2.9 Power Supply 
Power supply merupakan perangkat keras yang mampu 
menyuplai tegangan listrik secara langsung dari sumber tegangan listrik 
ke perangkat yang membutuhkan tegangan listrik. Power supply 
memiliki input dari tegangan yang berarus AC dan mengubahnya 
manjadi arus DC lalu menyalurkannya ke berbagai perangkat keras yang 
membutuhkannya. Karena arus DC yang dibutuhkan untuk perangkat 
keras agar dapat beroperasi, arus DC bisa disebut juga sebagai arus yang 
searah, sedangkan arus AC merupakan arus yang berlawanan. Power 
Supply merupakan komponen yang sangat penting agar perangkat keras 
yang digunakan bisa berjalan dengan baik dan optimal. Tegangan 
keluaran power supply yang dibutuhkan dan digunakan pada perangkat 
keras adalah 12 Volt, 9 Volt, dan 5 Volt. 
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2.10 Pemrograman Mikrokontroler ATmega 2560 
Pemrograman mikrokontroler ATmega 2560 dilakukan dengan 
menggunakan Arduino Software (IDE). Mikrokontroler ATmega2560 
yang terdapat pada Arduino Mega 2560 telah diisi program awal yang 
sering disebut bootloader. Bootloader tersebut yang bertugas untuk 
memudahkan dalam melakukan pemrograman yang lebih sederhana 
menggunakan Arduino Software, tanpa harus menggunakan tambahan 
hardware lain. Dengan hubungkan Arduino dengan kabel USB ke PC 
jalankan software Arduino Software (IDE), dan anda sudah bisa mulai 
memrogram chip ATmega2560. Lebih mudah lagi, di dalam Arduino 
Software sudah diberikan banyak contoh program yang memanjakan 
anda dalam belajar mikrokontroler [1].  Contoh tampilan awal 



















Gambar 2.13 Tampilan Awal Software Pemrograman Arduino 
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3 BAB IIITEORI DASAR 
PERENCANAAN DAN PEMBUATAN ALAT 
Pembuatan sistem kontrol pada peralatan listrik ruangkuliah 
untuk mendeteksi ada tidaknya jadwal perkuliahan dan ada tidaknya 
kegiatan sesuai jadwal di ruang perkuliahan yang dapat dipantau secara 
terpusat melalui bagian master yang terhubung dengan personal 
computer diruang pengajaran. Perancangan perangkat keras meliputi 
perancangan pada bagian master dan slave. Berupa perancangan 
mikrokontroler ATmega 2560 to Power Line Carrier, rangkaian sensor, 
rangkaian Solid State Relay dan rangkaian dimmer PWM. Untuk 
perancangan perangkat lunak meliputi program yang disuntikkan ke 
mikrokontroler ATmega 2560 untuk mengatur dimmer lampu dan 
melakukan kontrol peralatan listrik. 
3.1 Perancangan Perangkat Keras Keseluruhan 
Diagram fungsional proses secara keseluruhan beserta 
perencanaan perangkat keras secara keseluruhana dapat dilihat pada 
Gambar 3.1.  








  Ruang Kuliah 
 
 
































Melalui perancangan perangkat keras keseluruhan pada Gambar 
3.1 dapat dilihat bahwa pada bagian pengajaran terdapat PC (Personal 
Computer) yang nantinya terhubung pada bagian master melalui 
ethernet. Proses pengiriman data dari ruang pengajaran ke ruang kuliah 
melalui media kabel listrik dengan menggunakan Power Line Carrier. 
Setelah data diterima bagian slave, maka data akan diolah oleh 
mikrokontroler ATmega 2560. Hasil pengolahan data pada bagian slave 
digunakan untuk mengontrol peralatan listrik yang ada di ruang kuliah 
seperti lampu, Air Conditioner dan proyektor. 
3.2 Single Line Diagram dan Blok Fungsional Sistem 
Sebelum melakukan perancangan perangkat keras dan perangkat 
lunak, diperlukan sebuah perancangan Single Line diagram Sistem yang 
menjelaskan Aliran sistem dari Smart Class. Secara keseluruhan Single 
Line Diagram sistem dapat dilihat pada gambar 3.2 Sedangkan untuk 



















Gambar 3.3 Blok Fungsional Sistem 
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Sesuai dengan gambar di atas, dijelaskan untuk pengelolahan 
jadwal matakuliah menggunakan web server. Diawali dari 
menginputkan jadwal matakuliah pada form yang  nantinya akan 
tersimpan kedalam database. Selanjutnya data yang diterima oleh bagian 
master akan diteruskan ke bagian slave melalui komunikasi serial PLC 
(Power Line Carier). Bagian slave akan menerima data yang dikirim 
oleh master, selanjutnya slave akan melakukan pembacaan RFID. Jika 
ada RFID yang terbaca maka dan sesuai dengan jadwal perkuliahan 
yang ada, maka mikrokontroler pada slave akan memerintahkan untuk 
mengaktifkan SSR utama.  Apabila setelah login ada yang memasuki 
ruang kelas maka lampu akan menyala dan proyektor dalam keadaan 
Standby. 
3.3 Perancangan Master 
Pada sub bab ini akan dibahas mengenai perancangan bagian 
master pada sistem Smart Class ini. Pada bagian master terdapat 
rangkaian elektrik berupa ethernet Shield, rangkaian Power Line Carier, 
sensor arus, sensor tegangan dan power supply. Pada bagian master 
menggunakan box akrilik 12,5 cm × 18 × 12 cm. 
3.4 Perancangan PLC to Mikrokontroler 
PLC (Power Line Carrier) bekerja dengan menempatkan sinyal 
analog di atas standar frekuensi yang lebih tinggi dapat digunakan untuk 
transmisi yang dikirimkan melalui tegangan oleh pemancar dan 
didemodulasi penerima. Semua jalur komunikasi melalui kabel 
beroperasi dengan menyesuaikan sinyal carrier yang termodulasi pada 
sistem kabel. Dapat bekerja pada tegangan 220V 50/60Hz. 
PLC (Power Line Carrier) mendapatkan 3 buah supply berupa 
supply DC 9V pada pin vplc, supply DC 5V pada pin vcc dan supply 
AC 220V pada pin L – N. Supply AC 220V ini berfungsi sebagai media 
PLC untuk melakukan transmisi data Frekuensi modul HL-PLC 72Khz, 
dengan komunikasi data serial melalui pin tx rx. Seperti pada Gambar 
3.5 merupakan skematik rangkaian PLC to Mikrokontroler. Gambar 3.4 
menjelaskan perancangan wiring PLC – Mikrokontroler. Untuk 








































PLC ATmega 2560 
PIN VCC PIN 5V 
PIN RX PIN TX 
PIN TX PIN RX 
PIN GND PIN GND 
PIN Vplc Output 7809 
PIN L Line Sumber AC 







3.5 Perencanaan Ruang Kelas 
Perencanaan peletakan peralatan pada ruang kelas dapat dilihat 




Gambar 3.5 Rancangan Penempatan Noticer 
 
Pada Gambar 3.5 peletakan noticer berada didepan kelas dengan 
tampilan interface berupa LCD 16X2 yang memberikan informasi 
ketika ada jadwal, status login RFID waktu perkuliahan akan berakhir 




















Pada Gambar 3.6 merupakan representasi dari bagian belakang 
ruang kelas. Melalui Gambar 3.6 peletakan sensor gerak berada 
dibelakang ruang kelas. Sensor gerak berada pada nomor 5. Gambar 3.7 
merupakan rancangan bagian dalam kelas. 
 
Gambar 3.7 Rancangan Bagian Dalam Kelas  
 
Pada realisai alat dalam permodelan sistem, untuk indikator AC 
(Air Conditioner) digunakan lampu sebagai indicator AC on/off. 
Sedangkan untuk indicator ada atau tidaknya aliran listrik digunakan 
lampu yang diletakan dekat dengan sensor gerak. Pada permodelan 
sistem menggunakan 2 jalur LED yang terhubung secara pararel. LED 1 
terletah didepan bagian kelas dan LED 2 terletak dibagian belakang 
kelas. Permodelan sistem dapat dilihat pada Gambar 3.8. Permodelan 
menggunakan skala 1:10 dengan asumsi lebar kelas sesungguhnya 5m 
dan panjang kelas sesungguhnya 8m. Pada Gambar 3.8 menunjukkan 
indikator ruang kelas seperti indicator AC, indikator aliran listrik pada 
































Gambar 3.8 Permodelan Sistem 
3.6 Perancangan Slave 
Pada bagian slave terdapat beberapa rangkaian elektronika yang 
mendukung berjalannya sistem Smart Class. Dalam box slave terdapat 
rangkaian Solid State Relay (SSR), driver lampu, Power Line Carrier, 
sensor PIR, sensor LDR dan sensor arus. Solid State Relay yang 
berfungsi untuk memutus dan mengalirkan arus pada beban AC. Power 
Line Carrier pada bagian slave berfungsi untuk komunikasi dengan 
bagian master melalui tegangan 220VAC. Driver lampu digunakan 
untuk mengatur dimmer lampu LED dengan pengaturan melalui PWM. 
Sensor PIR atau sensor gerak digunakan untuk mendeteksi apakah ada 
orang yang memasuki kelas setelah log in dilakukan. Apabila ada yang 
memasuki kelas setelah login dilakukan maka akan mengaktifkan 
peralatan listrik didalam ruang kuliah. Sensor LDR untuk mendeteksi 
kondisi cahaya. Sensor arus pada bagian slave digunakan untuk 
mendeteksi apakah proyektor digunakan atau tidak. Saat proyektor 
dihidupkan maka LED ada redup. Gambar 3.9 menunjukkan peletakan 
sensor arus, sensor PIR dan LDR. Untuk keterangan dapat dilihat pada 
Tabel 3.3. Perancangan box slave pada Gambar 3.10. Realisasi pada 


























Gambar 3.10 Perancangan Box Slave 
3.6.1 Perancangan Sensor Arus Slave 
Sensor arus terdiri yang digunakan untuk pengukuran adalah 
sensor arus YHDC SCT-013-000 akan mengubah aliran arus menjadi 
tegangan. Kemudian masuk dalam current transformer lalu ke 
pengkondisian sinyal. Perancangan rangkaian sensor arus dapat dilihat 












Gambar 3.11 Perancangan Sensor Arus 
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3.6.2 Perancangan Solid State Relay  
Pada rangkaian Solid State Relay input dari pin mikrokontroler 
masuk pada kaki optokopler MOC 3041, lalu output optokopler 
terhubung pada TRIAC BT-139. Optokopler MOC 3041 mendapat 
sumber Vcc 5V. Pada sistem smart class ini, SSR digunakan sebagai 
saklar on/off. Perancangan skematik SSR dapat dilihat pada Gambar 
3.12.  Realisasi SSR dapat dilihat pada Gambar 3.13. 
Gambar 3.12 Perancangan SSR 
Pada sistem Smart Class SSR berfungsi untuk memutus dan 
mengalirkan arus ke beban AC. Sehingga dapat dilakukan kontrol 









Gambar 3.13 Realisasi SSR 
 
3.6.3 Perancangan Driver Lampu 
Untuk mengatur nyala lampu LED pada ruang kuliah digunakan 
rangkaian driver lampu dengan pengaturan melalui PWM yang memiliki 
nilai 0 – 255. Nilai 0 untuk kondisi LED padam dan nilai 255 untuk 
kondisi LED nyala. Pada Gambar 3.14 merupakan rangkaian skematik 
driver lampu. Realisasi driver lampu dapat dilihat pada Gambar 3.15. 
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Gambar 3.15 Realisasi Driver Lampu 
3.6.4 Perancangan Perangkat Lunak 
Perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan pemrograman 
pada mikrokontroler adalah arduino. Berikur ini adalah penjelasan 





a. Algoritma Sensor 
Pada ruang kuliah terdapat tiga buah sensor yaitu sensor 
arus, sensor cahaya dan sensor gerak. Sensor arus akan 
mendeteksi bila arus pada proyektor lebih besar dari 0,8A 
maka didefinisikan bahwa proyektor sedang digunakan. Lalu 
mikrokontroler akan menerima kondisi bahwa proyektor 
sedang digunakan, sehingga mikrokontroler akan memberikan 
perintah untuk meredupkan lampu LED dalam ruang 
perkuliahan. Sensor cahaya akan mendeteksi intensitas cahaya 
pada ruang kuliah. Berdasarkan nilai ADC nya saat sensor 
membaca nilai ADC lebih besar dari 11, maka lampu LED 
pada ruang perkuliahan akan padam. Untuk sensor gerak 
digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya orang yang 
telah memasuki ruang perkuliahan. Ketika login telah 
dilakukan dan tidak ada orang yang memasuki ruang 
perkuliahan maka peralatan listrik dalam kondisi padam. 
Sedangkan saat login telah dilakukan dan setelah itu ada yang 
masuk dalam ruang kelas, maka peralatan listrik akan menyala. 
Untuk program sensor gerak dapat dilihat pada Gambar 3.19. 
  
b. Algoritma SSR 
SSR menerima perintah dari mikrokontroler untuk on/off 
peralatan listrik seperti AC, SSR utama, proyektor (kondisi 
standby). Ketika menerima logic 1 maka SSR akan 
menghubungkan listrik 220V dengan peralatan  dan saat logic 
0 dari mikrokontroler maka SSR akan memutus hubungan 
listrik 220V sehingga peralatan listrik akan padam. 
 
c. Algoritma Mikrokontroler 
Mikrokontroler menerima masukan data dari sensor. 
Selain itu, mikrokontroler pada slave juga menerima data dari 
bagian master yang berisikan ada atau tidaknya jadwal 
perkuliahan. Apabila ada jadwal perkuliahan dan Log In telah 
dilakukan maka mikrokontroler akan memberikan logic 1 pada 
SSR 1. Lalu ketika Log In telah dilakukan dan seseorang 
memasuki ruang kelas maka mikrokontroler akan 
mengirimkan logic 1 pada SSR dan driver lampu. Sehingga 




d.  Algoritma Driver Lampu 
Untuk mengatur nyala, redup dan padamnya lampu LED 
dalam ruang kelas menggunakan driver lampu yang pengaturannya 
berdasarkan nilai pwm dari mikrokontroler dengan rentang nilai 0 
– 255. Nilai 0 ketika kondisi padam dan nilai 255 untuk kondisi 
nyala. Ketika nyala maka PWM akan melakukan counter dari 0 – 
255. Begitu pula ketika padam makan PWM akan melakukan 
counter dari 255  hingga 0. Untuk program dapat di;ihat pada 
Gambar 3.20. 
 
Flowchart Program Slave 
Untuk mempermudah dalam memahami sistem kerja pada slave, 























































































































Listing program berikut ini digunakan untuk menggunakan sensor 
gerak dan pembacaan sensor cahaya. Program sensor gerak dapat dilihat 

























































































































5 BAB IV 
PENGUJIAN DAN ANALISA DATA 
 
Untuk mengetahui parameter apakah tujuan dari pembuatan alat 
ini telah terlaksana atau tidak maka perlu dilakukan pengujian dan anlisa 
terhadap alat yang telah dibuat. Berikut ini adalah hasil pengujian alat 
yang telah dilaksanakan. 
 
4.1 Pengujian Rangkaian Sensor Gerak 
Pengujian sensor gerak dilakukan dengan tujuan mengetahui 
range pembacaan sensor. Pengujian sensor gerak ini dilakukan dengan 
meletakan sensor pada satu titik lalu ada seseorang yang melakukan 
pergerakan didepan sensor. Pada pengujian rangkaian sensor gerak 
dilakukan pada dua kondisi. Kondisi pertama pada suhu 30˚C untuk 
mendapatkan limit dari sensor gerak. Kondisi kedua pada suhu ruang 
20˚C untuk menguji sistem pada ruang kelas. Pengujian sensor gerak 
telah dilakukan dengan supply VCC 5V  dan Vout terhubung pada pin 
digital 12 mikrokontroler. Indikator bila sensor mendeteksi gerakan 
adalah dengan menyalakan LED pada pin digital 13. Rangkaian 
Pengujian sensor gerak dapat dilihat pada Gambar 4.1. Hasil pengujian 
terhadap rangkaian sensor gerak menghasilkan data seperti dalam Tabel 
4.1 dan Tabel 4.2. 
 Gambar 4.1 Rangkaian Pengujian Sensor Gerak 
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Tabel 4.1 Hasil Pengujian Sensor Gerak Suhu 30˚C  
Pengukuran ke- Jarak Gerakan (m) Terdeteksi Gerakan 
1 0,5  Ya 
2 1  Ya 
3 1,5  Ya 
4 2  Ya 
5 2,5  Ya 
6 3  Ya 
7 3,5 Ya 
8 4 Ya 
9 4,5 Ya 
10 5 Ya 
11 5,5 Ya 
12 6 Ya 
13 6,5 Ya 
14 7 Ya 
15 7,5 Ya 
16 8 Ya 
17 8,5 Ya 
18 9 Ya 
19 9,5 Ya 
20 10 Tidak 
21 10,5m Tidak 
 
Tabel 4.2 Hasil Pengujian Sensor Gerak Pada Suhu 20˚C  
Pengukuran ke- Jarak Gerakan Terdeteksi Gerakan 
1 1m Ya 
2 2m Ya 
3 3m Ya 
4 4m Ya 
5 5m Ya 
6 6m Ya 
7 7m Ya 
8 8m Tidak 
 Berdasarkan dari Tabel 4.1 pengujian sensor gerak yang 
dilakukan pada suhu 30˚C didapatkan bahwa pada jarak < 10m sensor 
gerak dapat mendeteksi adanya gerakan tubuh manusia. Sedangkan pada 
jarak 10m sesor sudah tidak dapat mendeteksi adanya gerakan tubuh 
manusia. Sedangkan dari Tabel 4.2 didapatkan bahwa hingga jarak 5m 
pada suhu ruang 20˚C masih dapat mendeteksi adanya gerakan manusia. 
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Pada jarak 8m sensor gerak sudah tidak dapat mendeteksi adanya 
gerakan manusia. 
 
4.2 Pengujian Sensor Cahaya 
Tujuan dari pengujian sensor cahaya adalah untuk linearisasi 
pembacaan nilai sensor. Pada pengujian rangkaian sensor cahaya terdiri 
dari beberapa rangkaian seperti driver lampu, sensor cahaya dan 
mikrokontroler ATmega 2560. Peralatan penunjang lainnya seperti 
lampu DC 12V, Multimeter, Luxmeter dan power supply. Power supply 
menggunakan DC 12V. Pengukuran tingkat kecerahan lampu 
menggunakan Luxmeter. Pengujian dilakukan dengan mengubah-ubah 
tingkat kecerahan lampu dengan mengatur nilai PWM melalui driver 
lampu. Kemudian membandingkan nilai yang terukur pada Luxmeter  
dan nilai ADC yang terbaca oleh sensor. 
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Sensor Cahaya 
No. Kecerahan Lampu Nilai ADC Luxmeter 
1. 10% 3 180 
2. 20% 4 320 
3. 30% 5 550 
4. 40% 7 759 
5. 50% 9 987 
6. 60% 12 1250 
7. 70% 14 1500 
8. 80% 17 1975 
9. 95% 27 3000 
Gambar 4.2 Grafik Perbandingan Nilai ADC dan Luxmeter 
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Tabel 4.3 menunjukkan grafik perbandingan Luxmeter dan nilai 
ADC sensor cahaya yang ditunjukkan pada Gambar 4.2. Berdasarkan 
grafik perbandingan nilai ADC dan Luxmeter mununjukkan bahwa 
perubahan nilai ADC dan Luxmeter adalah sebanding. Semakin tinggi 
nilai ADC maka nilai Luxmeter semakin tinggi. Hal ini menunjukkan 
bahwa saat sensor cahaya menerima intensitas cahaya yang tinggi maka 
resistansi pada sensor semakin rendah. Pada saat intensitas cahaya 
rendah maka resistansi pada sensor tinggi. 
4.3 Pengujian Rangkaian Driver Lampu 
Pengujian driver lampu bertujuan untuk mengetahui keberhasilan 
driver untuk menyalakan dan mematikan LED berdasarkan pengaturan 
nilai PWM. Pengujian rangkaian driver lampu dilakukan dengan 
menggunakan program sederhana pada mikrokontroler. Dengan 
mengatur PWM 0 – 255 lalu dilakukan pengukuran tegangan keluaran 
pada LED 12V dengan supply 12,16V maka didapatkan data sebagai 
berikut. Gambar 4.3 menunjukkan rangkaian pengujian driver lampu. 











Tabel 4.4 Hasil Pengujian Driver Lampu 
Pengukuran ke- Dimmer PWM Vout 
1 0% 0 5,3V 
2 10% 25 6,28V 
3 20% 51 7,25V 
4 30% 77 7,82V 
5 40% 100 8,47V 
6 50% 128 9,23V 
7 58% 150 9,79V 
8 65% 166 10,2V 
9 75% 192 10,82V 
10 85% 217 11,42V 
11 95% 242 12,08V 







































Gambar 4.6 Duty Cycle 95% 
Berdasarkan data maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan 
bertambahnya nilai PWM maka semakin tinggi pula tegangan keluaran 
pada rangkaian dimmer PWM. Berdasarkann dari hasil pembacaan 
gelombang di osiloskop dengan membandingkan nilai input dan output 
pada driver lampu didapatkan gelombang seperti pada Gambar 4.4, 
Gambar 4.5 dan Gambar 4.6. 
4.4 Pengujian Rangkaian SSR 
Tujuan dari pengujian SSR adalah untuk mengetahui kemampuan 
SSR dalam pengontrolan beban (On/Off). Pengujian dilakukan dengan 
cara menghubungkan SSR pada beban, lalu melalui mikrokontroler 
diberikan perintah on/off. Pengujian SSR dilakukan dengan 
menggunakan program sederhana pada mikrokontroler. Hasil pengujian 
pada rangkaian SSR dapat dilihat pada Tabel 4.5 dan Tabel 4.6.  
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Keserempakan SSR 
Pengujian ke- Delay 
1. 0,7 s 
2. 0,5 s 
3. 0,4 s 
4. 0,5 s 
5. 0,5 s 
6. 0,4 s 
7. 0,4 s 
8. 0,5 s 
9. 0,5 s 
10. 0,4 s 
Setelah melakukan pengujian sebanyak 10 kali maka didapatkan 
rata-rata delay keserempakan SSR adalah 0.48 s. 
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Berdasarkan hasil pengujian SSR didapatkan data sebagai 
berikut. 
Tabel 4.6 Rata-rata Hasil Pengujian SSR 
SSR Delay 
1 0,5 s 
2 0,4 s 
3 0,5 s 
Berdasarkan dari pengujian 3 SSR didapatkan rata-rata delay 
kerja SSR adalah selama 0,43 s. 
4.5 Pengujian Sensor Arus 
Pengujian pada sensor arus CT bertujuan untuk mengetahui 
akurasi dari pembacaan nilai sensor berdasarkan arus yang mengalir 
pada beban. Pengujian pada sensor arus CT dilakukan dengan 
melakukan pengukuran pada beban lalu hasil pengukuran CT 
dibandingkan dengan pengukuran clampmeter.  
Tabel 4.7 Pengukuran Sensor CT Sebelum Kalibrasi 
Pengukuran ke- Hasil Pengukuran CT Pengukuran 
Clampmeter 
1 0,01 A 0 A 
2 0,13 A 0,19 A 
3 0,05 A 0,06 A 
4 0,69 A 1,14 A 
5 0,79 A 1,25 A 
Berdasarkan data hasil pengukuran pada Tabel 4.7 sebelum 
melakukan kalibrasi  maka didapatkan persentase rata-rata error 
pembacaan sebesar  31,1%. Kalibrasi dilakukan dengan melakukan 
pengambilan data yang terukur pada CT dan clampmeter. Lalu hasil 












Gambar 4.6 Grafik Hasil Pembacaan Sensor CT 
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Tabel 4.8 Hasil Pengukuran CT Setelah Kalibrasi 
Pengukuran ke- Hasil Pengukuran CT Pengukuran 
Clampmeter 
1 0,01 A 0 A 
2 0,19 A 0,19 A 
3 0,05 A 0,06 A 
4 1,16 A 1,14 A 
5 1,24 A 1,25 A 
Setelah dilakukan kalibrasi didapatkan nilai rata-rata kesalahan 
pembacaan sensor CT sebesar 3,8%. 
4.6 Pengujian Sistem Keseluruhan 
Berikut ini adalah data dari keseluruhan sistem yang telah 
diambil. Data dapat dilihat pada Tabel 4.8, Tabel 4.9, Tabel 4.10, Tabel 
4.11, Tabel 4.12 dan Tabel 4.3. Tampilan awal permodelan dapat dilihat 
pada Lampiran 5A dan tampilan awal Noticer dapat dilihat pada 
Lampiran 6A. 
Tabel 4.9 Pengujian Ketika Login Dengan RFID 








16.25 Berhasil 1 ON Standby ON ON ON 
16.55-
17.05 Berhasil 1 ON Standby ON ON ON 
17.07-
17.17 Berhasil 1 ON Standby ON ON ON 
17.19-
17.34 Berhasil 1 ON Standby ON ON ON 
19.15-
19.30 Berhasil 1 ON Standby ON ON ON 
19.33-
19.48 Berhasil 1 ON Standby ON ON ON 
19.51-
20.11 Berhasil 1 ON Standby ON ON ON 
20.15-
20.35 Berhasil 1 ON Standby ON ON ON 
 
Hasil pengujian ketika login  dengan menggunakan RFID dapat 
dilihat pada Tabel 4.9. Pengujian dilakukan sebanyak 8 kali dengan 
tingkat keberhasilan 100%. Setelah login berhasil dan sensor PIR 
bernilai 1 maka, SSR akan mengalirkan arus listrik dan LED akan 
menyala. Pengujian Login RFID dapat dilihat pada Lampiran 7A. 
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Tabel 4.10 Pengujian Ketika Logout dengan RFID 




(AC) LED1 LED2 
16.27 Berhasil OFF OFF OFF OFF OFF 
17.07 Berhasil OFF OFF OFF OFF OFF 
17.17 Berhasil OFF OFF OFF OFF OFF 
17.35 Berhasil OFF OFF OFF OFF OFF 
19.31 Berhasil OFF OFF OFF OFF OFF 
19.50 Berhasil OFF OFF OFF OFF OFF 
20.12 Berhasil OFF OFF OFF OFF OFF 
20.37 Berhasil OFF OFF OFF OFF OFF 
 
Hasil pengujian ketika logout  dengan menggunakan RFID dapat 
dilihat pada Tabel 4.10. Pengujian dilakukan sebanyak 8 kali dengan 
tingkat keberhasilan 100%. Setelah logout berhasil maka, SSR akan 
memutus arus listrik dan LED akan padam. 
 
Tabel 4.11 Pengujian Login Web 










21.15 Berhasil 1 ON Standby ON ON ON 
21.18-
21.28 Berhasil 1 ON Standby ON ON ON 
21.30-
21.45 Berhasil 1 ON Standby ON ON ON 
21.48-
21.58 Berhasil 1 ON Standby ON ON ON 
22.00-
22.20 Berhasil 1 ON Standby ON ON ON 
22.24-
22.44 Berhasil 1 ON Standby ON ON ON 
22.48-
22.58 Berhasil 1 ON Standby ON ON ON 
23.01-
23.16 Berhasil 1 ON Standby ON ON ON 
Hasil pengujian ketika login  dengan menggunakan Web dapat 
dilihat pada Tabel 4.11. Pengujian dilakukan sebanyak 8 kali dengan 
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tingkat keberhasilan 100%. Setelah login berhasil dan sensor PIR 
bernilai 1 maka, SSR akan mengalirkan arus listrik dan LED akan 
menyala. 
 
Tabel 4.12 Pengujian Logout Web 




(AC) LED1 LED2 
21.31 Berhasil OFF OFF OFF OFF OFF 
21.47 Berhasil OFF OFF OFF OFF OFF 
21.59 Berhasil OFF OFF OFF OFF OFF 
22.23 Berhasil OFF OFF OFF OFF OFF 
22.46 Berhasil OFF OFF OFF OFF OFF 
22.59 Berhasil OFF OFF OFF OFF OFF 
23.00 Gagal ON ON ON ON ON 
23.18 Berhasil OFF OFF OFF OFF OFF 
 
Hasil pengujian ketika logout  dengan menggunakan Web dapat 
dilihat pada Tabel 4.12. Pengujian dilakukan sebanyak 8 kali dengan 
tingkat keberhasilan 87,5%. Kegagalan diakibatkan kesalahan 
penerimaan data pada slave. Setelah logout berhasil maka, SSR akan 
memutus arus listrik dan LED akan padam. Ketika jadwal berakhir maka 
notice akan memberikan informasi. Tampilan notice dapat dilihat pada 
Lampiran 12A. 
 
Tabel 4.13 Pengujian Ketika Proyektor Dinyalakan  
Jam  SSR1 SSR2 SSR3 LED 1 LED 2 
16.18 ON ON ON Meredup ON 
16.58 ON ON ON Meredup ON 
17.11 ON ON ON Meredup ON 
17.23 ON ON ON Meredup ON 
19.18 ON ON ON Meredup ON 
19.35 ON ON ON Meredup ON 
19.55 ON ON ON Meredup ON 
20.18 ON ON ON Meredup ON 
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Pada Tabel 4.13 merupakan hasil pengujian ketika proyektor 
dinyalakan. Ketika proyektor dinyalakan maka akan meredupkan LED 
1. Berdasarkan 8 kali pengujian yang telah dilakukan tingkat 
keberhasilan sebesar 100%. Pengujian ketika proyektor dinyalakan 
dapat dilihat pada Lampiran 10A. 
 
Tabel 4.14 Kondisi Ketika Proyektor Dimatikan 
Jam  SSR1 SSR2 SSR3 LED 1 LED 2 
16.23 ON ON ON ON ON 
17.01 ON ON ON ON ON 
17.14 ON ON ON ON ON 
17.27 ON ON ON ON ON 
19.25 ON ON ON ON ON 
19.42 ON ON ON ON ON 
20.05 ON ON ON ON ON 
20.25 ON ON ON ON ON 
 
Pada Tabel 4.14 merupakan hasil pengujian ketika proyektor 
dimatikan. Ketika proyektor dimatikan saat sistem sedang berjalan maka 
akan menyalakan kembali LED 1. Berdasarkan 8 kali pengujian yang 
telah dilakukan tingkat keberhasilan sebesar 100%.  
Berdasarkan data pengujian keseluruhan sistem yang telah 
dilakukan maka didapatkan persentase keberhasilan sistem sebesar 97% 
dan persentase kesalahan sistem sebesar 3%. Kegagalan sistem terjadi 























































KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Berdasarkan dari perancangan dan pengujian alat keseluruhan  
Sistem Kontrol Peralatan Listrik Pada Desain Prototipe Instalasi Smart 
Class Dengan Power Line Carrier  dapat ditarik kesimpulan dan saran 
mengenai Tugas Akhir ini sebagai berikut : 
5.1 Kesimpulan 
1.  Saat sensor gerak mendeteksi ada orang yang memasuki 
ruangan setelah dilakukan login RFID maka akan memberikan 
perintah pada mikrokontroler untuk menyalakan peralatan 
listrik pada ruang kelas. Sehingga jika belum melakukan login 
RFID da nada orang masuk keruang kelas maka peralatan tetap 
dalam kondisi padam. 
2.  Peralatan listrik pada tiap ruang kelas yang menggunakan 
sistem Smart Class ini dapat dipantau melalui pengajaran.  
3. Pengiriman data melalui PLC dengn baudrates tinggi akan 
menyebabkan kesalahan penerimaan data yang tinggi. 
4. Berdasarkan dari hasil pengujian keseluruhan sistem 
didabatkan persentase tingkat keberhasilan sistem sebesar 97% 
dan persentase gagal sebesar 3% dengan 32 kali pengambilan 
data. 
5. Kegagalan sistem terjadi karena adanya kesalahan data pada 
slave. Kegagalan sistem dalam melakukan kontrol dapat 
diatasi melalui web. 
 
5.2 Saran 
1.  Sebaiknya pintu kelas juga dibuat secara otomatis sehingga 
sistem full terintegrasi dengan baik. 
2.  Gunakan sensor LDR dengan sensitivitas yang lebih baik. 
3.  Lakukan kalibrasi sensor dengan kalibrator yang memiliki 

















































6 DAFTAR PUSTAKA 
  
[1] Syahwil, Muhammad. 2013. “Panduan Mudah Simulasi & 
Praktek Mikrokontroler Arduino”. Yogyakarta: ANDI.  
[2] Sharma, Nutan; Pande, Tanuja; Shukla. 2011. “Survey of Power 
Line Communication”. Kanpur, India. 
[3] Lestari, Jati dan Grace Gata. 2011. “Webcam monitoring ruangan 
menggunakan sensor gerak PIR (Passive Infra Red)”. Vol 8, 
no.2, hlm 3. 
[4] Gifson, Albert dan Slamet. 2009. “Sistem Pemantau Ruang Jarak 
Jauh Dengan Sensor Passive Infra Red Berbasis Mikrokontroler 
AT89S52”. Jurnal telkomnika, Vol 7, no.3, hlm 202-203. 
[5] Radius Dwiatmojo. Meningkatkan Kinerja Infrared Optocoupler 
Dengan Teknik Modulasi Cahaya. Jurnal Kolaborasi Elektrika. 
Universitas Negeri Jakarta, 2010. 
[6] Li, Mingfu dan Hung-Ju Lin. 2015. “Design and Implementation 
of Smart Home Control Systems Based on Wireless Sensor 
Networks and Power Line Communications”. IEEE Transactions 
on Industrial Electronics, Vol. 62 No. 7, Hal. 4430 – 4442. 
[7] Rusmad Dedy. 2004. “Seri Elektronika Digital dan Rangkaian”, 




























































LAMPIRAN A GAMBAR 
 




























































































































































































































































































































LAMPIRAN B PROGRAM 
 
void (*reseta) (void) = 0; 
#include <MFRC522.h> Include of the RC522 Library 
#include <SoftwareSerial.h> 
#include <SPI.h> 
#define SS_PIN 9  
#define RST_PIN 8  
#include "EmonLib.h"       
EnergyMonitor emon1;      
 
int AC_LOAD1 = 23; 
int AC_LOAD2 = 25; 
int AC_LOAD3 = 27; 
int kondisi=0; 
int lux0; 




int inputpir = 12; 
int pirState = LOW;  








LiquidCrystal lcd(17, 3,  15, A0, A1, A5); 
 
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); 
 
unsigned int hex_num;  
boolean valid;  
String temp;  








{38,196,252,142},{22,43,3,143},{203,200,181,225}};  // The Tag Serial 






void setup() { 
  Serial.begin (9600); 
  Serial1.begin(9600); 
  SPI.begin(); 
  mfrc522.PCD_Init();  
  lcd.begin(16, 2); 
  lcd.setCursor(0,0); 
  lcd.print("   Smart Class"); 
  pinMode(14, OUTPUT); 
  digitalWrite(14,LOW); 
  pinMode(15,OUTPUT); 
  digitalWrite(15, LOW); 
  b=0; 
  c=0; 
  delay(500); 
  pinMode(13, OUTPUT); 
  digitalWrite(13,LOW); 
  Serial.println("Scan PICC to see UID and type..."); 
 
  pinMode(AC_LOAD1, OUTPUT); 
  pinMode(AC_LOAD2, OUTPUT); 
  pinMode(AC_LOAD3, OUTPUT); 
 
  pinMode(inputpir, INPUT);  
  pinMode(A7,OUTPUT); 
  //i=255; 
  kondisi=0; 







    if (Serial1.available()>0){ 
    char(); 
  char  a=Serial1.read(); 
        Serial.print(a); 
    if (a == '1'){ 
      //digitalWrite(14,HIGH); 
      lcd.clear (); 
      lcd.setCursor(3,0); 
      lcd.print ("SMART CLASS"); 
      lcd.setCursor(0,1); 
      lcd.print ("ada jadwal"); 
      a='1'; 
      kondisi=1; 
//      ((kondisi=1) || (kondisi=2)); 
    } 
    if (a == '2'){ 
    a='2'; 
    kondisi=2; 
    } 
    if (a=='d'){ 
      if(f==0){ 
        for(int r=0;r<4;r++){ 
      digitalWrite(13,HIGH); 
      delay (1000); 
      digitalWrite(13,LOW); 
      delay (500); 
    } 
    f=1; 
    } 
    } 
    if (a == '4'){ 
    digitalWrite(14,LOW); 
    a='4'; 
    } 
    if (a == '5'){ 
    digitalWrite(23,LOW); 
    a='5'; 
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    } 
    if (a == 'A'){ 
    digitalWrite(23,LOW); 
    a='A'; 






if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) 
{ 
return;  
} // Select one of the cards  




hex_num = 0;  
Serial.print("Card UID:");  
if(mfrc522.uid.size != 4) {  
Serial.println(" Card Incompatible");  





for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) { 
Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i]);  




boolean found = false;  
int k = 0; 
int count = 0; 
while ((k < 14) && (count < 4)) {  
count = 0;  
for (int j = 0; j < 4; j++) {  









if (count==4) found = true;  




//if (a=='1' && b=='1'){  
lcd.clear(); 
delay(100); 
  lcd.setCursor(0,0); 
  lcd.print("   Smart Class"); 
  lcd.setCursor(0,1); 
  lcd.print("Login Berhasil!!");  
digitalWrite(14,HIGH); 
digitalWrite(AC_LOAD1, HIGH); 




























if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) 
{ 
return;  
} // Select one of the cards  




hex_num = 0;  
Serial.print("Card UID:");  
if(mfrc522.uid.size != 4) {  
Serial.println(" Card Incompatible");  





for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) { 
Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i]);  




boolean found = false;  
int k = 0; 
int count = 0; 
while ((k < 14) && (count < 4)) {  
count = 0;  
for (int j = 0; j < 4; j++) {  









if (count==4) found = true;  




//if (a=='1' && b=='1'){  
lcd.clear(); 
delay(100); 
  lcd.setCursor(0,0); 
  lcd.print("   Smart Class"); 
  lcd.setCursor(0,1); 






















delay(500);   
} 





void sensorgerak (){ 
  val = digitalRead(inputpir); 
  if (val == HIGH) { 
     
    delay(150); 
     
   
    if (pirState == LOW) { 
      Serial.println("Terdeteksi suatu pergerakan!"); 
      i10=i10+1; 
      i11=i11+1;  
      analogWrite(10,i10); 
      analogWrite(11,i11); 
      delay(10); 
      if(i10>254){i10=254;} 
      if(i11>254){i11=254;} 
      } 
      digitalWrite(AC_LOAD2, HIGH); 
      digitalWrite(AC_LOAD3, HIGH); 
      i10=254; 
      i11=254; 
      kondisi=3; 
      pirState = HIGH; 
       
    } 
   else {   
      if (pirState == HIGH){ 
      Serial.println("Motion ended!"); 
      pirState = LOW; 
    } 




   
  double arus = emon1.calcIrms(1480); 
   
  photocellReading7 = analogRead(photocellPin7); 
  float Vout0=photocellReading7*0.0048828125;  




  if (photocellReading7 > 11 && arus > 0.35){ 
    i10=i10-1; 
    i11=i11-1; 
    analogWrite(10,i10); 
    analogWrite(11,i11); 
    delay(10); 
    if(i10<1){i10=1;} 
    if(i11<1){i11=1;} 
  } 
 if (photocellReading7 > 11 && arus < 0.35){ 
    i10=i10-1; 
    i11=i11-1; 
    analogWrite(10,i10); 
    analogWrite(11,i11); 
    delay(10); 
    if(i10<1){i10=1;} 
    if(i11<1){i11=1;} 
  } 
  if (photocellReading7 < 11 && arus > 0.35){ 
    //i10=i10-1; 
    i11=i11+1;     
    analogWrite(10,1); 
    analogWrite(11,i11); 
    delay(10); 
    //if(i10<1){i10=1;} 
    if(i11>254){i11=254;} 
  } 
 if (photocellReading7 < 11 && arus < 0.35){ 
    i10=i10+1; 
    i11=i11+1;  
    analogWrite(10,i10); 
    analogWrite(11,i11); 
    delay(10); 
    if(i10>254){i10=254;} 
    if(i11>254){i11=254;} 
 } 
  } 




  if (Serial1.available()>0){ 
    char(); 
    char  a=Serial1.read(); 
        Serial.print(a); 







  if (Serial1.available()>0){ 
    char(); 
    char  a=Serial1.read(); 
        Serial.print(a); 






void smartclass (){ 
  switch(kondisi){ 
    case 0 : 
    if (Serial1.available()>0){ 
    char(); 
    char  a=Serial1.read(); 
        Serial.print(a); 
    if (a == '1'){ 
      digitalWrite(14,HIGH); 
      lcd.setCursor(0,1); 
      lcd.print ("ada jadwal"); 
      a='1'; 
      kondisi=1; 
    } 
    } 
    break; 
    case 1 : 
    rfid_login(); 
    login_web(); 
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    break; 
    case 2 : 
    digitalWrite(AC_LOAD1, HIGH); 
    sensorgerak(); 
    lcd.clear (); 
    lcd.setCursor (3,0); 
    lcd.print ("SMART CLASS"); 
    lcd.setCursor (0,1); 
    lcd.print ("ADA DOSEN"); 
    break; 
    case 3 : 
    if (Serial1.available()>0){ 
    char(); 
    char  a=Serial1.read(); 
        Serial.print(a); 
    if (a=='d'){ 
      if(f==0){ 
        for(int r=0;r<4;r++){ 
      digitalWrite(13,HIGH); 
      delay (1000); 
      digitalWrite(13,LOW); 
      delay (500); 
    lcd.clear (); 
    lcd.setCursor (3,0); 
    lcd.print ("SMART CLASS"); 
    lcd.setCursor (0,3); 
    lcd.print ("H-5 MENIT"); 
    } 
      f=1; 
    } 
    } 
    if (a == '4'){ 
    digitalWrite(14,LOW); 
    a='4'; 
    kondisi=4; 
    } 
    if (a == '7'){ 
    a='7'; 
    kondisi=5; 
    } 
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    } 
    sensorcahaya(); 
    Serial.print("\t"); 
    Serial.print(i10); Serial.print("\t"); 
    Serial.print(i11); Serial.print("\t"); 
    Serial.print(arus); Serial.print("\t"); 
    Serial.print(photocellReading7);Serial.print("   ");//Serial.print(i); 
    Serial.println ("kondisi3"); 
    break; 
    case 4 : 
    rfid_logout(); 
    logout_web(); 
    lcd.clear (); 
    lcd.setCursor (3,0); 
    lcd.print ("SMART CLASS"); 
    lcd.setCursor (0,2); 
    lcd.print ("JADWAL BERAKHIR"); 
 
    if (Serial1.available()>0){ 
    char(); 
    char  a=Serial1.read(); 
        Serial.print(a); 
    if (a == '7'){ 
    a='7'; 
    kondisi=5; 
    } 
    if (a == 'A'){ 
    kondisi=5; 
    a='A'; 
    } 
    }    
    break; 
    case 5 : 
    lcd.clear (); 
    digitalWrite(AC_LOAD1,LOW); 
    digitalWrite(AC_LOAD2, LOW); 
    digitalWrite(AC_LOAD3, LOW); 
    i10=i10-1; 
    i11=i11-1; 
    analogWrite(10,i10); 
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    analogWrite(11,i11); 
    delay(10); 
    if(i10<1){i10=1; 
    if(i11<1){i11=1; 
    reseta(); 




void loop() { 
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